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Household and similar electrical appliances – Safety:  
Particular requirements for electrical heat pumps, air-conditioners and dehumidifiers 
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 הודעה על רוויזיה הישראלי לתקנים או למסמכים זרים הודעה על מידת התאמת התקן  

 המצוינים בו, הלאומיים זה, למעט השינויים והתוספות   ישראלי   תקן

 לאלקטרוטכניקה לאומית  -הבין הנציבות של  לתקן זהה 

IEC 60335-2-40 – Edition 7.0: 2022-05 

 

 התקנים הישראליים האלה:  זה בא במקוםישראלי תקן  

 2013ספטמבר מ  1חלק  994התקן הישראלי ת"י   -

)נמצא אצל הממונה על   ...מ 1גיליון התיקון מס' 

 ( 2020התקינה מאוקטובר 

 2004דצמבר מ 5039התקן הישראלי ת"י   -

 2023מאוקטובר   6226התקן הישראלי ת"י   -
 

 מילות מפתח: 

בטיחות חשמל, אמצעי בטיחות, מערכות מיזוג אוויר, מכשירי חשמל  סופחי לחות, קולטי לחות, לחות,   מפחיתיציוד חימום, 

 ביתיים, ציוד ביתי, מזגני אוויר, משאבות חום, התקנים לטיפול באוויר, בדיקת ביצועים, הוראות שימוש. 

Descriptors: 

heating equipment, dehumidifiers, electrical safety, safety measures, air-conditioning systems, electrical 

household appliances, household equipment, air conditioners, heat pumps, air treatment devices, 

performance testing, instructions for use. 

 עדכניות התקן

 שנים, כדי להתאימם להתפתחות המדע והטכנולוגיה. התקנים הישראליים עומדים לבדיקה מזמן לזמן, ולפחות אחת לחמש 

 המשתמשים בתקנים יוודאו שבידיהם המהדורה המעודכנת של התקן על גיליונות התיקון שלו. 

 מסמך המתפרסם ברשומות כגיליון תיקון, יכול להיות גיליון תיקון נפרד או תיקון המשולב בתקן. 

 

 תוקף התקן

 החל ממועד פרסומו ברשומות. תקן ישראלי על עדכוניו נכנס לתוקף 

 יש לבדוק אם התקן רשמי או אם חלקים ממנו רשמיים. תקן רשמי או גיליון תיקון רשמי )במלואם או בחלקם( נכנסים לתוקף 

 יום מפרסום ההודעה ברשומות, אלא אם בהודעה נקבע מועד מאוחר יותר לכניסה לתוקף.  60

 

 סימון בתו תקן

 כל המייצר מוצר, המתאים לדרישות התקנים הישראליים החלים עליו,     

 רשאי, לפי היתר ממכון התקנים הישראלי, לסמנו בתו תקן: 

 

 זכויות יוצרים

 אין לצלם, להעתיק או לפרסם, בכל אמצעי שהוא, תקן זה או קטעים ממנו, ללא רשות מראש ובכתב ממכון התקנים הישראלי.  ©
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 הישראלי   לתקן   הקדמה 

   ( 7.0)מהדורה    IEC 60335-2-40לאומית לאלקטרוטכניקה  - תקן ישראלי זה הוא התקן של הנציבות הבין 

 . לאומיים   נויים ובתוספות שאושר כתקן ישראלי בשי ,  2022  מאי מ 

 : אלה   רכיבים ,  להלן   המפורט   בסדר ,  כולל   התקן 

 )בעברית( לאומי בשינויים ובתוספות לאומיים  - הבין סעיף חלות התקן    תרגום     - 

 )בעברית(   לאומי - בין פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן ה    - 

 )באנגלית(   התקן   של   העברי   חלקו   תרגום     - 

 )באנגלית(   לאומי -ין התקן הב     - 

 בית. - באותיות האלף   ממוספרות הערות שוליים לאומיות לתקן הישראלי  

,  1חלק    900או בתקן הישראלי ת"י    IEC 60335-2-40לאומי  - סעיפים נוספים, שאינם קיימים בתקן הבין 

 . X.201או החל במספר העשרוני    201ממוספרים בתקן זה החל במספר  

 מהדורות התקנים הישראליים האלה:   באה במקום   2.40חלק    60335ת"י    הישראלי   תקן מהדורה זו של ה 

מ... )נמצא אצל הממונה על התקינה    1, לרבות גיליון התיקון מס'  2013  מספטמבר   1חלק    994ת"י   –

בשינויים    2005מיולי    IEC 60335-2-40 – Edition 4.2לאומי  - את התקן הבין   ץ (, שאימ 2020אוקטובר  מ 

 . ובתוספות לאומיים 

 . 2004מדצמבר    5039 התקן הישראלי המקורי ת"י  –

  2018מינואר    IEC 60335-2-40 – Edition 6.0לאומי  - את התקן הבין   ץ שאימ   2023בר  אוקטו מ   6226ת"י   –

 . בשינויים ובתוספות לאומיים 

 : הם אלה   ת ו הקודמ   התקנים הישראליים   ות הישראלי לבין מהדור תקן  מהדורה זו של ה בין  העיקריים    ההבדלים 

 ; מהדורה זו של התקן הישראלי דנה בנושאים הקשורים לבטיחות המכשירים בלבד  −

לאומי המאומץ: משאבות חום  - מהדורה זו של התקן הישראלי דנה בכל המכשירים הנידונים בתקן הבין  −

,  חשמליות - לחות ומשאבות חום תרמו   מייבשי נחשון הידרוניות,  - יחידות מפוחי לחימום מים, מזגני אוויר,  

 ; והיא מאחדת שלושה תקנים ישראליים 

 עודכנו דרישות הסימון.  –

 : לרבות אלה שינויים ותוספות לאומיים רבים,    בוטלו  −

 מיוחדת למזגן מתועל להתקנה סמויה; ה התייחסות  בוטלה ה  –

  ; מקדם הספק דרישה ל ה  –

 . בדיקה עת ה מ' בין יחידות המזגן ב   7.5דרישה לאורך צנרת של  ה  –

סעיף  מפורטים ב   7.0למהדורה    6.0לאומי ממהדורה  - של התקן הבין הנובעים מעדכון המהדורה    הבדלים  −

FORWORD    לאומי - הבין של התקן . 

 יש לעיין בנוסח המלא שלהן.   ין המהדורות לשם השוואה מדוקדקת ב 
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 . דומים   חשמל   ומכשירי   ביתיים   מכשירי חשמל על בטיחות  ים  חל תקן זה הוא חלק מסדרת תקנים ה 

 : חלקי הסדרה הם אלה 

 :הערה 

  לאומיים - בהתאם למספרי התקנים בסדרת התקנים הבין יעודכנו    900מספרי התקנים בסדרת התקנים הישראליים ת"י  

IEC 60335 ,   במסגרת הרוויזיה לתקנים אלה. 

 מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות כלליות בטיחות   -  1חלק    900ת"י  

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשואבי   -  2.2חלק    900ת"י  

 וי שואבי מים אבק ולמכשירי ניק 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למגהצים   -  2.3חלק    900ת"י  

 חשמליים  

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למדיחי   -  2.5חלק    900ת"י  

 כלים 

תנורי  דומים: דרישות מיוחדות ל   מכשירים ו   ים בטיחות מכשירי חשמל ביתי  -  2.6חלק    900ת"י  

 נייחים   ולמכשירים דומים   הכוללים כיריים   בישול , לתנורי  כיריים , ל בישול 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות   -  2.7חלק    900ת"י  

 כביסה 

: דרישות מיוחדות למכונות  בטיחות   –   מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  -  2.8חלק    900ת"י  

 מכשירים דומים ל גוזזי שיער ו ל גילוח,  

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי   -  2.9חלק    900ת"י  

 צלייה, למכשירי קלייה ולמכשירי בישול מיטלטלים דומים 

ים דומים: דרישות מיוחדות למייבשי  בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשיר  -  2.11חלק    900ת"י  

 כביסה 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למשטחי   -  2.12חלק    900ת"י  

 חימום ומכשירים דומים 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי   -  2.13חלק    900ת"י  

 מכשירים דומים ל מחבתות ו ל טיגון בשמן עמוק,  

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי   -  2.14חלק    900ת"י  

 מטבח 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים   -  2.15חלק    900ת"י  

 לחימום נוזלים 

ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים  בטיחות מכשירי חשמל ביתיים   -  2.16חלק    900ת"י  

 לסילוק פסולת מזון 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לשמיכות,   -  2.17חלק    900ת"י  

 מכשירי חימום גמישים דומים ל פריטי לבוש ו ל כריות,  ל 

דומים: מכשירי חשמל לטיפול בעור  בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים   -  2.23חלק    900ת"י  

 או בשיער 

מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי  בטיחות   -  2.24חלק    900ת"י  

 קירור, למכשירי גלידה ולמכשירים לייצור קרח 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורי   -  2.25חלק    900ת"י  

 משולבים   גל , לרבות תנורי מיקרו גל מיקרו 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים   -  2.27חלק    900ת"י  

 אופטית עור לקרינה  ה המיועדים לחשיפת  
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בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות   -  2.28חלק    900ת"י  

 תפירה  

למטעני  בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות   -  2.29חלק    900ת"י  

 סוללות 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לתנורים   -  2.30חלק    900ת"י  

 לחימום חדרים 

מיוחדות לקולטי  בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות   -  2.31חלק    900ת"י  

 ומכשירים אחרים הקולטים אדי בישול   אדים 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי   -  2.32חלק    900ת"י  

 עיסוי 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי   -  2.35חלק    900ת"י  

 מים מידיים 

: דרישות מיוחדות  בטיחות   –   דומים   חשמל   מכשירי חשמל ביתיים ומכשירי  -  2.40חלק    60335ת"י  

 לחות   בשי י למי ו מזגני אוויר  ל למשאבות חום חשמליות,  

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לכלי עבודה   -  2.45חלק    900ת"י  

 מכשירים דומים ל מיטלטלים לחימום ו 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירים   -  2.52חלק    900ת"י  

 להיגיינת הפה 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי   -  2.55חלק    900ת"י  

 ים ובברכות גינה מ חשמל לשימוש באקווריו 

ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לקוטלי  בטיחות מכשירי חשמל   -  2.59חלק    900ת"י  

 חרקים 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לאמבטי   -  2.60חלק    900ת"י  

 מרפא )ספא( אמבטי  ל ו   עיסוי )ג'קוזי( 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים   -  2.66חלק    900ת"י  

 מים   יטות למ 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממים   -  2.74חלק    900ת"י  

 מיטלטלים לחימום בטבילה 

קים  נפ בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למ   -  2.75חלק    900ת"י  

 אוטומטי מכירות מסחריים ל ו 

: דרישות מיוחדות למזיני  בטיחות   –   מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  -  2.76חלק    900ת"י  

 מתח לגדרות חשמל 

 בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות   -  2.77חלק    900ת"י  

 רגל - מבוקרות על ידי הולך ה דשא המופעלות מרשת החשמל ו - למכסחות 

 ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למאווררים    בטיחות מכשירי חשמל  -  2.80חלק    900ת"י  

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למחממי   -  2.81חלק    900ת"י  

 שטיחוני חימום ל רגליים ו 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכונות   -  2.82חלק    900ת"י  

   שעשועים ולמכונות לשירות אישי 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למכשירי   -  2.85חלק    900ת"י  

 קיטור לגיהוץ בדים 
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  למכשירי   מיוחדות   דרישות   בטיחות:   – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים   -  2.89חלק    900ת"י  

מדחס  - בעלי יחידת קירור או מנוע קרח מסחריים    לייצור   ולמכונות   קירור 

 משולבים או מרוחקים 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות לגוזמי דשא   -  2.91חלק    900ת"י  

 שא המוחזקים ביד, גוזמי דשא המובלים מאחור וגוזמים לקיצוי ד 

בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים: דרישות מיוחדות למערכות   -  2.95חלק    900ת"י  

 הינע לדלתות מוסכים נעות אנכית לשימוש בבתי מגורים 

בטיחות: דרישות מיוחדות ליריעות    – מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים   -  2.96חלק    900ת"י  

 בעלות גופי חימום גמישים לחימום חדרים 

דרישות מיוחדות למערכות    : בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים  -  2.97חלק    900ת"י  

 , לווילונות ולציוד דומה ם סוככי ל ,  ם הינע לתריסי 

מים: דרישות מיוחדות למכשירי  בטיחות מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דו  -  2.98חלק    900ת"י  

 לחות )מלחלחים( 

דרישות מיוחדות עבור    – בטיחות  מכשירי חשמל ביתיים ומכשירים דומים:   -  21.03חלק    900ת"י  

ודרישות מיוחדות למניעת סיכונים    חלונות ל דלתות ו ל מערכות הינע לשערים,  

 הנובעים מתנועתם 

 : נחשון הידרוניות - יחידות מפוחי וב   לחות   י ייבש במ ,  במשאבות חום, במזגני אוויר תקנים נוספים הדנים  

 נוהלי בדיקה   - יחידות מפוח נחשון הידרוניות לחדרים    - מחליפי חום   -  ( א) 1397ת"י  

 בדיקה ודירוג של ביצועים   – לא מתועלים  מזגני אוויר ומשאבות חום   -  5151ת"י  

 בדיקה ודירוג של ביצועים   – אוויר מתועלים  - מזגני אוויר ומשאבות חום אוויר  -  13253ת"י  

אוויר, יחידות לצינון נוזלים ומשאבות חום בעלי מדחסים חשמליים   מזגני  -  14825ת"י  

י וחישוב של  בדיקה ודירוג בתנאים של עומס חלק   - לחימום ולקירור של חללים  

 ביצועים עונתיים 

יחידות  - אוויר בעלי מערכת מפוצלת מרובת - מזגני אוויר ומשאבות חום אוויר  -  15042ת"י  

 (multi"  )" -   ודירוג של ביצועים  בדיקה 

בדיקות, דירוג ביצועים ודרישות    – משאבות חום בעלות מדחסים חשמליים   -  16147ת"י  

 לחימום מים סימון של מכשירים ביתיים  

 

 

 

 אזהרה 

   . במזגנים   מהדורה זו של התקן הישראלי מאפשרת שימוש בחומרי קירור דליקים 

 את דה בדרישות ההתקנה והתחזוקה עלולה לסכן את האנשים המטפלים במזגן או  י עמ הקפדה על  - אי 

 השוהים בסביבתו. 

   קירור ומיזוג אוויר מערכות    ידי מורשי   רק על   ו בוצע מזגנים י ה שההתקנה והתחזוקה של  חובה להקפיד  

   העבודה והרווחה.   ידי משרד   כחוק על שאושרו  

 

  

                                        
 התקן בהכנה.   ( א) 
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 ( לאומיים   ובתוספות   בשינויים   לאומי - הבין   התקן   של   1  סעיף   תרגום )   התקן   חלות 

 : הערה 

 . שונה   גופן ב   מובאים   זה   בסעיף   הלאומיים   והתוספות   השינויים 

 חל, ובמקומו יחול:   אינו   1חלק  סעיף זה של  

 sanitary hot water heat)   שתייה   משאבות חום לחימום מי של  משאבות חום חשמליות,    של   בבטיחות   דן   זה   תקן 

pumps נחשון הידרוניות - יחידות מפוחי של    וכן   מדחס - מנוע המשלבים    , אוויר   מזגני של  ( ו   (hydronic fan coil 

units )  ,  יחידות חלקיות  של  חשמליות ו - משאבות חום תרמו   , של ( מדחס - מנוע לחות )עם או ללא  י  ייבש מ של

 (partial units ) ,   וולט   600- מ ו   מופעיים - חד   מכשירים   עבור   וולט   300- מ   גדול   אינו   שלהם המרבי    הנקוב   שהמתח  

   . מופעיים - רב   מכשירים   עבור 
 . ט " קו   18- מ   קטנה   הנקובה   שתפוקתם   אוויר   מזגני   על   חל   זה   תקן 

,  לציבור   סכנה   מקור   ות י לה   עלולים   זאת   למרות   אך   , רגיל   ביתי   לשימוש   מיועדים   שאינם   מכשירים   על   חל   זה   תקן 

 . ות חקלאי   ובחוות   קלה   בתעשייה ,  בחנויות   מיומנים   לא   אנשים   ידי   על   לשימוש   המיועדים   מכשירים   כגון 

  ביותר   סופקו   הם   אם .  במפעל   שיוצרו   יותר   או   אחד   ממכלל   מורכבים   להיות   יכולים   לעיל   הנזכרים   המכשירים 

 . תואמים   במכללים   שימוש   על   מבוססות   והדרישות ,  יחד   ים שמש מ   הנפרדים   המכללים ,  אחד   ממכלל 

קביעה    (, הכוללת מדחס' - 'מנוע )   ' motor-compressor' מובאת הגדרה של     IEC 60335-2-34לאומי - הבין   בתקן    101הערה  

 . למחצה - אטום   מדחס - למנוע מדחס אטום או  - ככינוי למנוע משמש  מדחס  - מנוע   מונח שה 

  ות גם נידונ   שתייה   ים הכלולים במשאבות חום לחימום מי מ מ ו ח מ דרישות למכלים המיועדים לאגירה של מים      102הערה  

 . ( ב) 69ת"י  תקן הישראלי  וב   IEC 60335-21-2  לאומי - תקן הבין ב 

  תקן ב   כמוגדר   A3- ו   A1  ,A2L  ,A2  ות שייכים לקבוצ כ   מסווגים   שאינם   קירור   חומרי   בחשבון   מביא   אינו   זה   תקן 

או  ק"ג לקילומול    42- ל   רית השווה מסה מול בעלי  מוגבלים לכאלה    דליקים   חומרי קירור .  ISO 817  לאומי - הבין 

- בתקן הבין כמפורט    ( WCF - Worst Case Formulation)   ביותר   ן מסוכ ה מִתְכּוּן  ה על  המתבססים  גדולה ממנה  

 . ISO 817אומי  ל 

בשימוש רגיל  ושנתקלים בהם  ים במכשירים  קיימ השכיחים ה   ן סיכו גורמי ה מעשי, תקן זה דן ב הדבר  ככל ש 

נמנעת פליטה  ש מטופלים בבטחה על ידי אנשים מיומנים ו   והסילוק מניח שההתקנה, השירות, הפירוק  התקן  ו 

של האנשים במהלך  כשירותם  של חומרי קירור. אולם, התקן אינו מכתיב את הקריטריונים להבטחת  בשוגג  

 . הסילוק . תקן זה אינו מפרט דרישות בטיחות במהלך  סילוק ההתקנה, השירות וה 

מביא    ISO 227121  לאומי - הבין   . התקן אנשים הנוגעות לכשירות של  למידע בלבד  דרישות  מביא     HHAnnex   310הערה  

 . ה תעד יטריונים לכשירות של עובדים עבור תוכניות ה קר 

  הקירור   לתהליך   הבטיחות   דרישות ,  בנספחיו   או   זה   בתקן   נידונים   הדרישות   מפרטי   הם שב   ים מקר ה   למעט 

 שלהלן: לאומיים  - הבין דונות בתקנים  י נ 

- ISO 5149-1: 2014  ,ISO 5149-1: 2014/AMD1:2015   ו -ISO 5149-1: 2014/AMD2:2021 , 

- ISO 5149-2: 2014   ו -ISO 5149-2: 2014/AMD1:2020 , 

- ISO 5149-3: 2014   ו - ISO 5149-3: 2014/AMD1:2021 . 

                                        
ידי ת"י  - ברוויזיה ויוחלף על נמצא    69ת"י  התקן הישראלי  הוא תקן ישראלי רשמי.    69ת"י  התקן הישראלי     ( ב) 

ל היבטי  ו כל י   לא חדש, ש   69ת"י  על ידי  ו   IEC 60335-2-21 ed. 6.1  לאומי - התקן הבין   את שיאמץ    2.21חלק    60335
 בטיחות. 

   ISO FDIS 22712:2022  התקן בהכנה. שלב ההכנה בעת פרסום תקן זה:   1
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 ,  בנפרד   להתקנתם   אמצעים   על   או (,  supplementary heaters)   נפרדת   להתקנה   חימום   גופי   על   חל   זה   תקן 

 . במכשיר   משולבות   החימום   גוף   של   והבקרות   , המכשיר   אריזת מ   כחלק   תוכננו ש   חימום   גופי   רק על   ולם א 

 לעובדות אלה:   לב   לשים   יש    104הערה  

 דרישות נוספות; ייתכן שיהיה צורך ב כלי שיט או בכלי טיס,  ב   , עבור מכשירים המיועדים לשימוש בכלי רכב  - 

העובד    ת הגנ   ל ע ראיות  לאומיות האח ה בריאות  ה רשויות  על ידי    , , לדוגמה נקבעות   דרישות נוספות במדינות רבות,      - 

   . בניית מבנים ומתקנים ל תובלה,  ל והרשויות הלאומיות האחראיות לאחסון,  

 תקן זה אינו חל על מכשירים אלה:      105הערה  

 ; ( IEC 60335-2-88)   ולקירור   לחימום   ציוד   עם   לשימוש   המיועדים   ( מלחלחים מכשירי לחות )  -

 (; .d.cמכשירים המשתמשים במנועי זרם ישר )  -

 ; בלבד   תעשייתי   עיבוד ל   תוכננים המ   מכשירים  -

   נפיצה   או   משתכת   אטמוספרה   כגון ,  מיוחדים   תנאים   בהם   ששוררים   במקומות   לשימוש   המיועדים   מכשירים  - 

 . ( גזים   או   אדים   , אבק ) 

 לאומי - הבין   התקן   לסעיפי   הלאומיים   והתוספות   השינויים   פירוט 

 לאומיים המפורטים בטבלה שלהלן,  - לאומי שבו מאוזכרים התקנים הבין - בכל מקום בתקן הבין 

 חלים לחלופין תקנים ישראליים בהתאמה, כמפורט להלן: 

לאומי המאוזכר, או לחלופין בתקן הישראלי המאוזכר,  - המשמעות היא שניתן לעמוד בתקן הבין   הערת הבהרה: 

 בהתאמה. 

לאומי המאוזכר - התקן הבין   לחלופין חל  ה התקן הישראלי   

IEC 60079-0   דרישות כלליות   - אטמוספרות נפיצות: ציוד    -   0חלק    60079ת"י 

IEC 60079-7:20151+ 

1 

IEC 60079-7:2015/AMD1:2017 

אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד    -   7חלק    60079ת"י  

 " eבאמצעות בטיחות מוגברת " 

IEC 60079-14:2013   אטמוספרות נפיצות: תכן, בחירה והקמה    –   14חלק    60079ת"י

  של מתקני חשמל 

IEC 60079-15:2017   אטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד בהגנה    –   15חלק    60079ת"י

 " n" מטיפוס  

IEC 62471:2006   בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות    –   62471ת"י

 תאורה 

ISO 5151:2017 

ISO 5151:2017/AMD1:2020 

בדיקה    – מזגני אוויר ומשאבות חום לא מתועלים    –   5151ת"י  

 ודירוג של ביצועים 

ISO 7010:2019   מני בטיחות:  י צבעי בטיחות וס   – סמלים גרפיים    –   7010ת"י

 סימני בטיחות רשומים 

ISO 13253   אוויר מתועלים  - מזגני אוויר ומשאבות חום אוויר   –   13253ת"י –  

 בדיקה ודירוג של ביצועים 
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 : ות כללי   ות לאומי   הערות 

 או המילים   IEC 60335-1לאומי  - וזכר בו התקן הבין א שמ   IEC 60335-2-40לאומי  - בכל מקום בתקן הבין  . א 

 "Part 1 " ,    1חלק    900התקן הישראלי ת"י  במקומם בתקן ישראלי זה  חל  . 

נחשון, חלים בתקן ישראלי זה כל  - עבור משאבות חום העשויות יחידה אחת )"מונובלוק"( ועבור מפוחי  . ב 

 . IEC 60335-2-40לאומי  - חומרי הקירור המוזכרים בתקן הבין 

עבור שאר המוצרים שתקן ישראלי זה חל עליהם, חלות אך ורק הדרישות המתייחסות לחומרי קירור  

; השימוש בחומרי קירור  ISO 817לאומי  - כמוגדר בתקן הבין   A2L- ו   A1המסווגים כשייכים לקבוצות  

 אסור עבור מוצרים אלה בתקן ישראלי זה.   A3- ו   A2השייכים לקבוצות  

2 . Normative references 

 : יוסף   לסעיף 

 ישראליים   תקנים 

כלי עבודה  ל מכשירי חשמל ביתיים,  ל תאימות אלקטרומגנטית: דרישות   -  14.1חלק    961ת"י  

 פליטה   – מכשירי חשמל דומים  ל חשמליים ו 

כלי עבודה  ל תאימות אלקטרומגנטית: דרישות למכשירי חשמל ביתיים,   -  14.2חלק    961ת"י  

 תקן קבוצתי למוצר   – חסינות    – דומים    חשמל   מכשירי ל חשמליים ו 

 מזגני אוויר: שיטות מדידה אקוסטית במעבדה  -  3  חלק   994  י " ת 

 ספקת מים קרים וחמים ה : מערכת  ובדיקתם   מתקני תברואה התקנת   -  1חלק    1205ת"י  

 בדיקה ודירוג של ביצועים   – מזגני אוויר ומשאבות חום לא מתועלים   -  5151ת"י  

 בדיקת מוצרים הבאים במגע עם מי שתייה  -  5452ת"י  

 צבעי בטיחות וסימני בטיחות: סימני בטיחות רשומים   – סמלים גרפיים   -    7010ת"י  

בדיקה ודירוג של    – אוויר מתועלים  - מזגני אוויר ומשאבות חום אוויר  -  13253ת"י  

 ביצועים 

 דרישות כלליות   - אטמוספרות נפיצות: ציוד   -     0חלק    60079ת"י  

 " eאטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד באמצעות בטיחות מוגברת "  -     7חלק    60079ת"י  

  אטמוספרות נפיצות: תכן, בחירה והקמה של מתקני חשמל  -    14חלק    60079ת"י  

 " nאטמוספרות נפיצות: הגנה על ציוד בהגנה מטיפוס "  -  15חלק    60079ת"י  

   –   ומיון   בדיקות ,  ביצועים   –   כללי :  חילופים   לזרם   מנועים   קבלי  -  )ג( 1  חלק   60252"י  ת 

 ולתפעול   להתקנה   הנחיות   –   בטיחות   דרישות 

זרמי הרמוניות    של   ת ו גבולות לפליט   – תאימות אלקטרומגנטית: גבולות   -  3.2חלק    61000ת"י  

 ( אמפר למופע   16)ציוד בעל זרם מבוא עד  

הגבלת שינויי מתח, תנודות מתח    – תאימות אלקטרומגנטית: גבולות   -  3.3חלק    61000ת"י  

במערכות ציבוריות לאספקת חשמל במתח נמוך, לציוד    ( flicker) והבהובים  

 אמפר למופע שאינו מצריך חיבור בתנאים מיוחדים   16בעל זרם נקוב עד  

הגבלת שינויי מתח, תנודות מתח    – תאימות אלקטרומגנטית: גבולות   -  3.11חלק    61000ת"י  

  –   במערכות ציבוריות לאספקת חשמל במתח נמוך   ( flickerוהבהובים ) 

 מצריך חיבור בתנאים מיוחדים ה   ועד בכלל אמפר    75בעל זרם נקוב עד   ציוד 

גבולות לזרמי הרמוניות הנוצרים על ידי    – תאימות אלקטרומגנטית: גבולות   -  3.12  חלק   61000"י  ת 

 ציוד המחובר לרשתות ציבוריות של מתח נמוך עם זרם מבוא הגדול  

                                        
אסדרת העיסוק במקצועות הקירור ומיזוג  הדן ב חוק  ה יישאר בתוקף שנה ממועד כניסתו לתוקף של    האזכור הזה   )ג( 

 זה.   ישראלי   לא יחול עוד בתקן   אזכור זה ,  של החוק   לאחר שנה ממועד כניסתו לתוקף   . אוויר ה 
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 אמפר למופע   75אמפר ועד    16- מ 

 בטיחות פוטוביולוגית של נורות ושל מערכות תאורה  -  62471ת"י  

 

 ישראליים   ומסמכים   תקנות ,  חוקים 

 עדכוניהן   על ,  1992-ג " תשנ (,  רעש   מניעת )   מפגעים   למניעת   תקנות 

 לאומיים - בין   תקנים 

CISPR 14-1 – Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric 

tools and similar apparatus: Emission  

CISPR 14-2 – Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric 

tools and similar apparatus: Immunity - Product family standard 

 IEC 60695-11-20 – Fire hazard testing: Test flames – 500 W flame test method)ג( 

IEC 61000-3-2 – Electromagnetic compatibility (EMC): Limits - Limits for harmonic current 

emissions (equipment input current ≤16 A per phase)   

IEC 61000-3-3 – Electromagnetic compatibility (EMC): Limits - Limitation of voltage changes, 

voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with 

rated current ≤16 A per phase and not subject to conditional connection  

IEC 61000-3-11 – Electromagnetic compatibility (EMC): Limits - Limitation of voltage changes, 

voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems - Equipment with 

rated current ≤ 75 A and  subject to conditional connection 

IEC 61000-3-12 – Electromagnetic compatibility (EMC): Limits - Limits for harmonic currents 

produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current >16A 

and ≤ 75 A per phase 
   אירופיים   תקנים 

EN 1717 - Protection against pollution of potable water in water installations and general 

requirements of devices to prevent pollution by backflow 

EN 55014-1 – Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric 

tools and similar apparatus: Emission  

EN 55014-2 – Electromagnetic compatibility - Requirements for household appliances, electric 

tools and similar apparatus: Immunity - Product family standard 

EN IEC 61000-3-2 – Electromagnetic compatibility (EMC): Limits - Limits for harmonic 

current emissions (equipment input current ≤16 A per phase)  

EN 61000-3-3 – Electromagnetic compatibility (EMC): Limits - Limitation of voltage changes, 

voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment 

with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection  

EN 61000-3-11 – Electromagnetic compatibility (EMC): Limits - Limitation of voltage 

changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems - 

Equipment with rated current ≤ 75 A and subject to conditional connection  
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EN 61000-3-12 – Electromagnetic compatibility (EMC): Limits - Limits for harmonic currents 

produced by equipment connected to public low-voltage systems with input current >16A 

and ≤ 75 A per phase 

   לאומיים   תקנים 

UL 94 – Tests for Flammability of Plastic Materials for Parts in Devices and Appliances(ג )  

7 . Marking and instructions 

 : ף יוס   , " rated frequency"   הראשון   , לפני התבליט " :Additionהמתחילה במילה "   , בפסקה השנייה  . 7.1

  ,  ( רעש   מניעת )   מפגעים   מניעת ל   בתקנות   כנדרש ,  החיצונית   היחידה   של   ( הרעש   מפלס )   הרעש   רמת    . 7.1.202

 ; עדכוניהן   על ,  1992- ג " תשנ 

7.12.102 .  :Addition 

 : 7.12.102לנוחות המשתמשים בתקן מובא להלן תרגום לעברית של הפסקה הראשונה בסעיף   

  ההפעלה   , השירות ,  ההתקנה   מדריכי ,  דליקים   קירור   בחומרי   המשתמשים   מכשירים   עבור 

  כל   את   יכללו ו כמדריכים נפרדים או כמדריך משולב אחד  יהיו זמינים  והתיקונים, ומדריך הפירוק,  

 . Annex DD- ב   המובא   המידע 

  15 . Moisture resistance 

 , יוסף: " For appliances intended"   , המתחילה במילים השנייה מהסוף סקה  בסוף הפִ  .  15.1

  IPX4  תהיה   ה של   ההגנה   דרגת מחוץ למבנה ו   נת המותק   יחידה כ יחשב  ת   המזגן   של   ת החיצוני   היחידה  

 . לפחות 

22 . Construction 

 : להלן   כמפורט   , 22.203עד    22.201  פים סעי   פו יוס   22.134  סעיף   לאחר  

 חלקים הבאים במגע עם מי שתייה  . 22.201

חמים יעמדו    שתייה חלקי אוגר המים החמים הבאים במגע עם מי  במשאבות חום לחימום מי שתייה,  

 . 5452 בדרישות התקן הישראלי ת"י 

 חיבור אל צנרת   . 22.202

, על חלקיה, תתחבר אל צנרת התברואה )צנרת המים( של הבניין  לחימום מי שתייה   משאבת החום  

 . 1חלק    1205שבו היא מותקנת לפי דרישות התקן הישראלי ת"י  

 אוגר מים עם מחליף חום   22.203

במשאבות חום לחימום מי שתייה, אם אוגר המים כולל מחליף חום, למחליף החום תהיה דופן כפולה   

 . EN 1717כנדרש בתקן האירופי  
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30 . Resistance to heat and fire 

 : יוסף בסוף הסעיף  

 : להלן   כמפורט ,  30.201  סעיף   יוסף   1  חלק   900  י " ת   הישראלי   התקן   של   30  לסעיף 

   ( ד ) אש   התלקחות   מקורות   מפני   בידוד  .  30.201

 הערה לאומית: 

אסדרת העיסוק  הדן ב חוק  ה יישאר בתוקף שנה ממועד כניסתו לתוקף של    , על סעיפי המשנה שלו, סעיף זה 

, סעיף זה, על סעיפי המשנה  של החוק   לאחר שנה ממועד כניסתו לתוקף   . אוויר ה במקצועות הקירור ומיזוג  

   זה.   ישראלי   שלו, לא יחול עוד בתקן 

 כללי   .  30.201.1

 : אלה   הם   מזגנים   בחללי   אש   התלקחות   מקורות  א( 

  מנועים   למעט )   וולט   50- מ   גדול ה   במתח (  ישר   זרם   או   חילופים   זרם )   חשמליים   רכיבים  -

 (; שסתומים   וסלילי   כבלים ,  חשמליים   חימום   גופי ,  בות משא ל ו   למפוחים 

 . ומפסקים   שנאים ,  ממסרים ,  הדקים  -

לא  ומעטפת מתכת,    , 1חלק    60252כמוגדר בתקן הישראלי ת"י    S2לקבלים בעלי דרגת הגנה   ב( 

 נדרשת הגנה מפני התלקחות אש. 

, לא נדרשת הגנה מפני  ובתקן זה   Internal wiring  –   23למוליכים המתאימים לדרישות סעיף   ג( 

 התלקחות אש. 

 דרישות     . 30.201.2

,  מ " מ  102- מ   קטן (  פולימרי   חומר   כגון )   דליק ה   חומר ה   לבין   אש ה   התלקחות   מקור   בין   המרחק   כאשר 

  מ " מ   0.25  שעוביו   מתכתי   חומר   עשויה   תהיה   ההגנה   מחיצת   . הגנה   מחיצת   הדליק   החומר   סביב   תוסף 

מחיצת הגנה העשויה חומר  .  UL 94לפי התקן האמריקני    5VAהמסווג    פולימרי   חומר   או ,  לפחות 

שבתקן    –    Resistance to heat and fire–   30אינה חייבת לעמוד בדרישות סעיף    5VAפולימרי המסווג  

 הישראלי  

 . 1חלק    900ת"י  

 מחומר פולימרי;    מעטפת ב   חשופים ו לעטוף חלקים חיים לא מבודדים    אפשר ,  לחלופין 

   . 5VA  תסווג   המעטפת ,  IEC 60695-11-20לאומי  - בבדיקה לפי התקן הבין 

 . מוצתים   הם   כאשר   טפטף ול   להישרף   העלולים   חומרים   תתחום   המעטפת 

   : הערה 

 . DV30  סעיף ב ,  UL 60335-2-40:2017האמריקני    תקן על הכתוב ב   מבוססת   זו   חלופה 

 

 

                                        

 . 2005UL 1995:דרישות סעיף זה מבוססות על דרישות התקן האמריקני    ( ד ) 
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 : להלן   כמפורט ,  202-201  סעיפים   יוספו   32  סעיף   לאחר   - 

 

 תאימות אלקטרומגנטית  . 202

 . 14.1  חלק   961  י " ת   הישראלי   התקן   לפי   אלקטרומגנטיות   הפרעות   פליטת   בודקים  . 202.1

   . EN 55014-1האירופי  התקן  לפי  או    CISPR 14-1  לאומי - הבין   לחלופין, בודקים לפי התקן 

 המכשיר יתאים לדרישות התקנים שלעיל, לפי העניין. 

   . 14.2  חלק   961  י " ת   הישראלי   התקן   לפי   אלקטרומגנטיות   להפרעות   חסינות   בודקים  . 202.2

 . EN 55014-2לפי התקן האירופי  או    CISPR 14-2  לאומי - הבין   התקן לחלופין, בודקים לפי  

 המכשיר יתאים לדרישות התקנים שלעיל, לפי העניין. 

   הישראליים   התקנים   לפי   הציבורית   החשמל   לרשת   אלקטרומגנטיות   הפרעות   פליטת   בודקים  . 202.3

 לפי  ,  3.12- ו   3.11חלקים    61000  י " ת   הישראליים   התקנים   לפי   או   3.3  וחלק   3.2  חלק   61000  י " ת 

   . הציוד   של   הזרם   צריכת 

  התקנים לפי  או    IEC 61000-3-3- ו   IEC 61000-3-2  לאומיים - הבין   לחלופין, בודקים לפי התקנים 

   IEC 61000-3-11  לאומיים - הבין   או לפי התקנים   EN 61000-3-3- ו   EN IEC 61000-3-2  האירופיים 

  הזרם   צריכת לפי  ,  EN 61000-3-12- ו   EN 61000-3-11  האירופיים   התקנים   לפי   או   IEC 61000-3-12- ו 

 . הציוד   של 

 המכשיר יתאים לדרישות התקנים שלעיל, לפי העניין. 

 

 הרעש   רמת  . 203

 מדידה   שיטת  . 203.1

  בתקן   המתוארת   שיטה לפי ה   תהיה הנידונים בתקן זה    מהמזגנים   הנפלט   הרעש   רמות   של   המדידה  

 . 3  חלק   994  י " ת   הישראלי 
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 פעולה   דרישת  . 203.2

 . היצרן י  יד   על   המוצהר   מהערך   גדולה   תהיה   לא   זה   בתקן   הנידונים   המזגנים   של   המרבית   הרעש   רמת  
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5/08/2019 וביום  12/05/2019נדון בוועדת האימוץ ביום  (994-1י "ת)התקן 

24/6/2021 לטבלה שהוכנה בתאריך 17.11.2022בתכלת מודגשים השינויים בין הטבלה שעודכנה בתאריך 

הערות אגף התקינה

לעומת התקן הישראלי הקייםלעומת התקן המאומץ

חלות התקן

הערה כללית

הסרת כל המכשירים שאינם 

.מזגני אוויר

י"הגבלת חלות הת

למכשירים אחרים עליהם חל 

י "לאומי יש ת-התקן הבין

;ייעודיים

י " למשאבות חום ות6226י "ת

 למפוח נחשון5039

V

חלות התקן

הוספה של דרישות פעולה 

לחלות התקן

יעילות )תקנות מקורות אנרגיה 

סימון אנרגטי ודירוג , אנרגטית

,מפנות לתקן זה (אנרגטי במזגנים

 (עד לעדכון התקנות)לכן קיים צורך 

.לכלול דרישות ביצועים בתקן זה

הכללת דרישות בנוגע למדידת 

רעש המזגנים נדרשת לצורך 

עמידה בתקנות מניעת מפגעים 

(מניעת רעש)

דרישה לעמידה בדרישות 

תאימות אלקטרומגנטית 

מאפשרת לוודא עמידת המזגן 

בדרישות המפורטות 

 האירופיתEMC-בדירקטיבת ה

הערה לידיעה 

המציינת שחלות 

י מורחבת כדי "הת

לכלול דרישות 

:פעולה

דרישות יעילות  (א

אנרגטית 

י "המחויבים ע)

תקנות מקורות 

אנרגיה השולחים 

(י זה"לת

דרישות  (ב

לתאימות 

אלקטרומגנטית 

חלות התקן
 18י למזגנים עד "הגבלת הת

ו"ק

.י"הגבלת חלות הת

פי קטלוגים למזגנים זהו -על

הגבול של מזגנים לשימוש 

גם . ביתי ולשימוש מסחרי קל

התקן האמריקני מגביל את 

, (וט- קילו19)גודל המזגנים 

ובתקני ביצועים אירופיים יש 

 12)הגבלה של גודל המזגן 

מזגנים גדולים יותר  (וט-קילו

.נחשבים למתקני חשמל

השנוי נדרש מכיוון שמדובר 

וללא המגבלה , י רשמי"בת

יצרנים ישראליים של מזגנים 

המיוצרים  (וייעודיים)גדולים 

בכמויות קטנות יידרשו להיבדק 

.י"פי הת-על

חלות התקן

חוץ מבדיקת , י"קביעה שהת

חל על מזגנים , ביצועים

כגון מזגנים במתקני )מיוחדים 

בצבא ובכלי , תקשורת

.(תחבורה

לאומי חל על -גם התקן הבין

המזגנים המיוחדים המפורטים 

.כאן

י "אולם תקני הביצועים שהת

מפנה אליהם אינם כוללים 

.מזגנים מיוחדים

י "ההבהרה נדרשת מכיוון שת

 דן הן בבטיחות והן 994-1

 IEC-בביצועים בעוד ש

 המאומץ דן רק 60335-2-40

.בבטיחות

חלות התקן

102הערה 

102הערה 

ביטול חלק מההערה הדן 

בדרישות בנוגע למשאבות 

חום ולאוגרים לחימום מים 

שהם חלק ממשאבת החום 

ולא חלק ממזגני האוויר

הדרישות אינן רלוונטיות לתקן 

זה מכיוון שלא חל על משאבות 

חום

.השנוי בהערה לידיעה

כ המידע רלוונטי רק "כ

שאינן נדונות , למשאבות חום

.בתקן זה

הדרישות אינן רלוונטיות 

לתקן זה מכיוון שלא חל על 

משאבות חום

השנוי בהערה 

.לידיעה

כ המידע רלוונטי "כ

, רק למשאבות חום

שאינן נדונות בתקן 

.זה

חלות התקן

102הערה 

הוסף למידע בלבד שדרישות 

י "נוספות למכלים נידונות בת

69

הוספה לידיעה של 

תקן ישראלי רשמי 

שחל על מכלים 

.לחימום מים

חלות התקן

103הערה 

הסרה של התבליט השלישי 

הדן בדרישות רגולטוריות 

הנדרשות במדינות רבות

הדרישות 

הרגולטוריות 

הייחודיות למזגנים 

בישראל משולבות 

י ואין צורך "בת

להסב את תשומת 

חלות התקן

105הערה 

י אינו "הוספת הבהרה שהת

חל על מזגים המשתמשים 

במנוע זרם ישר

משתמע גם 

מהפסקה 

הראשונה של 

.החלות
 כחלופה 60079-0י "הוספת ת

IEC 60079-0-ל

 כחלופה 60079-7י "הוספת ת

IEC 60079-7-ל

 60079-14י "הוספת ת

IEC 60079-14-כחלופה ל

פירוט השינויים
?"ואקום"האם סעיף  נימוקים הבהרה/ המלצה שם הסעיף בתקן הישראלי הסעיף בתקן ' מס

הישראלי

 לפי חוק התקניםאינם מתחייביםשינויים ש

טבלת תקנים ישראלים 

חלופיים

למזגני אוויר ולמייבשי לחות  , דרישות מיוחדות למשאבות חום חשמליות: בטיחות– מכשירי חשמל ביתיים ומכשירי חשמל דומים  - 60335-2-40י "ת

IEC 60335-2-40 – Edition 7.0: 2022-05טבלת השינויים לאימוץ 

 לפי חוק התקניםמתחייביםנימוקים לשינויים לאומיים 
יישום דרישת התקן המאומץ

אינו שינוי
, אחרים או לחלקים בהם'הפנייה לתקנים בינל    4' קריטריון מס

אומץ ' עצמו או שהתקן הבינל' ובלבד שההפנייה היא לתקן הבינל

או בשינויים מתחייבים על פי החוק או בשינויים לאומיים , כלשונו

.הנוגעים למשאבות חום לחימום מי שתיה, 6226י "חלק מהשינויים נובעים משינויים לאומיים בת. 17/11/2022 בתאריך 994-1י "בירוק מודגשים השינויים בין טבלה זו לטבלה שהוכנה לת

 התאמת הפניות לחקיקה של 3' קריטריון מסמהות השינוי בתקן הישראלי

או ' מדינת חוץ או למסמך מחייב של גורם בינל

(4 ה 8סעיף )הקלה על פי החוק 

V

הוספת תקן חלופי

5039י " ואת ת6226י "את ת, 994-1י "תקן זה מחליף את ת.  2023-08: אליו מתייחסת הטבלה , מהדורת התקן הישראלי

2023/09/13:  17/11/2022 24/6/2021:  עדכון הטבלה /תאריך הכנת

2' קריטריון מס

דרישות הנגזרות מהוראות חיקוק בישראל והפניות 



הערות אגף התקינה

לעומת התקן הישראלי הקייםלעומת התקן המאומץ

פירוט השינויים
?"ואקום"האם סעיף  נימוקים הבהרה/ המלצה שם הסעיף בתקן הישראלי הסעיף בתקן ' מס

הישראלי

 לפי חוק התקניםמתחייביםנימוקים לשינויים לאומיים  לפי חוק התקניםאינם מתחייביםשינויים ש
יישום דרישת התקן המאומץ

אינו שינוי
, אחרים או לחלקים בהם'הפנייה לתקנים בינל    4' קריטריון מס

אומץ ' עצמו או שהתקן הבינל' ובלבד שההפנייה היא לתקן הבינל

או בשינויים מתחייבים על פי החוק או בשינויים לאומיים , כלשונו

 התאמת הפניות לחקיקה של 3' קריטריון מסמהות השינוי בתקן הישראלי

או ' מדינת חוץ או למסמך מחייב של גורם בינל

(4 ה 8סעיף )הקלה על פי החוק  2' קריטריון מס

דרישות הנגזרות מהוראות חיקוק בישראל והפניות 

 60079-15י "הוספת ת

IEC 60079-15-כחלופה ל

- כחלופה ל62471י "הוספת ת

IEC 62471

- כחלופה ל5151י "הוספת ת

ISO 5151

- כחלופה ל7010י "הוספת ת

ISO 7010

- כחלופה ל13253י "הוספת ת

ISO 13253

שינויים לאומיים כלליים א
 הרשמי 900-1י " הפניה לת

IEC 60335-1במקום לתקן 
V

שינויים לאומיים כלליים ב

הוספה של דרישה כללית 

שהדרישות המתייחסות 

לחומרי קירור המסווגים 

 A3- וA2כשייכים לקבוצות 

מכיוון שאין , אינן חלות

להשתמש בחומרים אלה 

חוץ ממשאבות חום בישראל 

מונובלוק ומפוחי נחשון 

עבורם מותרים כל חומרי 

הקירור המותרים בתקן 

 .המאומץ

הגבלת השימוש בחומרי 

 A3-  וA2קירור מקבוצות 

למעט במשאבות חום 

העשויות יחידה אחת ומפוחי 

נחשון

הקלה לעומת המהדורה הקודמת  של 

 האוסרות שימוש בכל חומרי 6226י "ת

הקירור הדליקים עבור כל משאבות 

אין שינוי בנוגע למהדורה הקודמת . החום

.(מזגנים) 994-1י "של ת

 הדן 22.201 הדרישה היתה בסעיף 994-1י "בת

.המכשיר (construction)במבנה 

כמות הקרר קטנה , במשאבות חום מונובלוק

.והמתקין אינו צריך להטעין חומר קירור

2Normative references
 60079-14י "הפנייה לת

IEC 60079-14- במקום ל

V

השינויים והתוספות הלאומיים אינם 

 994י "ת)רלוונטיים לתקן ישראלי זה 

(1חלק 

 בתקן המאומץ מפנה 22.116סעיף 

 לא בוצעו IEC60079-14-להגדרות ב

כל שינויים ישראלים לאומיים 

.בסעיפים אלה

2Normative references

 60079-15י " הפנייה לת

IEC 60079-15במקום לתקן 

.

V

השינויים והתוספות הלאומיים אינם 

 994י "ת)רלוונטיים לתקן ישראלי זה 

(1חלק 

 בתקן המאומץ מפנה 22.116סעיף 

 של 8-20לדרישות בסעיפים 

IEC60079-15 . לא בוצעו כל שינויים

.ישראלים לאומיים בסעיפים אלה

שבתקן האינפורמיטיבי  HHנספח 

.המאומץ מפנה לתקן זה

 המחייב מפנה לצורך NNונספח 

 17הגדרה של תנאי בדיקה לסעיף 

 לא הוכנסו 17בסעיף . של תקן זה

.שנויים לאומיים

2Normative references

י "  בתIEC 62471החלפת 

י זהה לתקן "שהנו ת , 62471

.המאומץ

V

2Normative references
י " בתISO 5151החלפת 

5151
ראו לשונית

2Normative references
י " בתISO 13253החלפת 

13253
ראו לשונית

2Normative references
- 14.1 חלק 961י "הוספהת ת

זהה לתקן המאומץ
V

2Normative references
- 14.2 חלק 961י "הוספת ת

זהה לתקן המאומץ
V

2Normative references

 - 3 חלק 994י "הוספת ת

מחוייב בתקנות למניעת 

(מניעת רעש)מפגעים 

V

2Normative references

1 חלק 1205י "הוספת ת

מחוייב בתקנות התכנון 

 (תכן הבנייה)והבנייה 

(תברואה)

V
 NDראו לשונית עם טבלת ; 6226י "דרישה מת

(30/6/2021-לוועדת אימוץ ב) 27/6/2021-מה

2Normative references5151י "הוספת ת
י "י ת"הוסף לצורך חלופה ע

מקביל

טבלת תקנים ישראלים 

חלופיים

V

הוספת תקן חלופי
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לעומת התקן הישראלי הקייםלעומת התקן המאומץ

פירוט השינויים
?"ואקום"האם סעיף  נימוקים הבהרה/ המלצה שם הסעיף בתקן הישראלי הסעיף בתקן ' מס

הישראלי

 לפי חוק התקניםמתחייביםנימוקים לשינויים לאומיים  לפי חוק התקניםאינם מתחייביםשינויים ש
יישום דרישת התקן המאומץ

אינו שינוי
, אחרים או לחלקים בהם'הפנייה לתקנים בינל    4' קריטריון מס

אומץ ' עצמו או שהתקן הבינל' ובלבד שההפנייה היא לתקן הבינל

או בשינויים מתחייבים על פי החוק או בשינויים לאומיים , כלשונו

 התאמת הפניות לחקיקה של 3' קריטריון מסמהות השינוי בתקן הישראלי

או ' מדינת חוץ או למסמך מחייב של גורם בינל

(4 ה 8סעיף )הקלה על פי החוק  2' קריטריון מס

דרישות הנגזרות מהוראות חיקוק בישראל והפניות 

2Normative references

5452י "הוספת ת

מחוייב בתקנות בריאות העם 

איכותם התברואית של מי )

 (שתיה ומתקני מי שתיה

2013– ג "התשע

V
 NDראו לשונית עם טבלת ; 6226י "דרישה מת

(30/6/2021-לוועדת אימוץ ב) 27/6/2021-מה

2Normative references7010י "הוספת ת
י "י ת"הוסף לצורך חלופה ע

מקביל

2Normative references13253י "הוספת ת
י "י ת"הוסף לצורך חלופה ע

מקביל

2Normative references0 חלק 60079י "הוספת ת
י "י ת"הוסף לצורך חלופה ע

מקביל

2Normative references7 חלק 60079י "הוספת ת
י "י ת"הוסף לצורך חלופה ע

מקביל

2Normative references14 חלק 60079י "הוספת ת
י "י ת"הוסף לצורך חלופה ע

מקביל

2Normative references15 חלק 60079י "הוספת ת
י "י ת"הוסף לצורך חלופה ע

מקביל

2Normative references
1 חלק 60252י "הוספת ת

י "המחויבות ע, פ אמות המידה"ע

נדרש מקדם , חוק משק החשמל

לעמידה . 0.92הספק של לפחות 

כדי שלא . בדרישה נעזרים בקבלים

תהיה סכנת שריפה על הקבלים 

.P2להיות בדרגה 

משמש להגדרה של  - 60252י "ת

סעיף ) P2קבלים בעלי דרגת הגנה 

30.201.2).

נושא זה אומץ ללא שנויים ישראלים 

.י"לאומיים בת

V

השינויים והתוספות הלאומיים אינם 

.רלוונטיים לתקן זה

האזכור הזה יישאר בתוקף שנה ממועד כניסתו 

לתוקף של החוק הדן באסדרת העיסוק במקצועות 

לאחר שנה ממועד כניסתו . הקירור ומיזוג האוויר

אזכור זה לא יחול עוד בתקן , לתוקף של החוק

י. ישראלי זה

2Normative references
 -3.2 חלק 61000י "הוספת ת

 זהה לתקן המאומץ
V

2Normative references
- 3.3 חלק 61000י "הוספת ת

זהה לתקן המאומץ
V

2Normative references
 3.11 חלק 61000י "הוספת ת

זהה לתקן המאומץ- 
V

2Normative references
 3.12 חלק 61000י "הוספת ת

זהה לתקן המאומץ- 
V

2Normative references62471י "הוספת ת
י "י ת"הוסף לצורך חלופה ע

מקביל

2

Normative references

תקנות ומסמכים, חוקים  

ישראליים
הוספת חוק אסדרת העיסוק 

במקצועות הקירור ומיזוג אוויר

V

2

Normative references

תקנות ומסמכים, חוקים  

ישראליים

הוספת חוק מקורות  (א

, (3' תיקון מס)אנרגיה 

2021-ב"תשפ

האיזכור יבוטל עם ביטול  (ב

תקנות מקורות אנרגיה

(א

V

(ב

V

2

Normative references

תקנות ומסמכים, חוקים  

ישראליים

הוספת תקנות למניעת 

V(מניעת רעש)מפגעים 

2

Normative references

תקנות ומסמכים, חוקים  

ישראליים

 

הוספת תקנות מקורות אנרגיה 

סימון , יעילות אנרגטית)

אנרגטי ודירוג אנרגטי 

(במזגנים

האיזכור יבוטל עם ביטול )

(תקנות מקורות אנרגיה

V

:לאומיים-תקנים בין

CISPR 14-1הוספת 
V

CISPR 14-2Vהוספת  

2Normative references
IEC60695-11-20הוספת 

V

האזכור הזה יישאר בתוקף שנה ממועד כניסתו 

לתוקף של החוק הדן באסדרת העיסוק במקצועות 

לאחר שנה ממועד כניסתו . הקירור ומיזוג האוויר

אזכור זה לא יחול עוד בתקן , לתוקף של החוק

.ישראלי זה

IEC 61000-3-2הוספת  

IEC 61000-3-3הוספת  

IEC 61000-3-11הוספת  

IEC 61000-3-12הוספת  

EN 55014-1 הוספת2

EN 55014-2 הוספת2

EN IEC 61000-3-2הוספת 2

2

2

2

Normative referencesV

Normative references
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?"ואקום"האם סעיף  נימוקים הבהרה/ המלצה שם הסעיף בתקן הישראלי הסעיף בתקן ' מס

הישראלי

 לפי חוק התקניםמתחייביםנימוקים לשינויים לאומיים  לפי חוק התקניםאינם מתחייביםשינויים ש
יישום דרישת התקן המאומץ

אינו שינוי
, אחרים או לחלקים בהם'הפנייה לתקנים בינל    4' קריטריון מס

אומץ ' עצמו או שהתקן הבינל' ובלבד שההפנייה היא לתקן הבינל

או בשינויים מתחייבים על פי החוק או בשינויים לאומיים , כלשונו

 התאמת הפניות לחקיקה של 3' קריטריון מסמהות השינוי בתקן הישראלי

או ' מדינת חוץ או למסמך מחייב של גורם בינל

(4 ה 8סעיף )הקלה על פי החוק  2' קריטריון מס

דרישות הנגזרות מהוראות חיקוק בישראל והפניות 

EN 61000-3-3הוספת 2

EN 61000-3-11הוספת  2

EN 61000-3-12הוספת 2

2Normative references
 

UL-94הוספת 
V

האזכור הזה יישאר בתוקף שנה ממועד כניסתו 

לתוקף של החוק הדן באסדרת העיסוק במקצועות 

לאחר שנה ממועד כניסתו . הקירור ומיזוג האוויר

אזכור זה לא יחול עוד בתקן , לתוקף של החוק

י.ישראלי זה

הוספה של הגדרה למזגן 

מתועל להתקנה סמויה

הגדרה של מזגנים 

השכיחים , מיוחדים

הנדונים , בישראל

.י באופן מיוחד"בת

ראו סעיפים  
ההגדרה תבוטל עם ביטול 

תקנות מקורות אנרגיה
V

5.10
General conditions 

for the tests

לאומי מאפשר  -התקן הבין

בדיקת מזגנים מפוצלים עם 

',  מ5-7.5צנרת באורך של 

בישראל יש לבדוק בצנרת 

' מ7.5באורך של 

בחירה של מידה מתוך תחום 

.מידות המצוין בתקן

התפוקה המתקבלת עבור צנרת 

שונה מזו '  מ5באורך של 

 7.5המתקבלת עם צנרת של 

אם רוצים קונסיסטנטיות של . 'מ

התוצאות של מזגן מסוים ואם 

רוצים שניתן יהיה להשוות את 

התפוקה בין היצרנים צריך 

שכולם ייבדקו עם צנרת באורך 

.אחיד

בחירה של מידה מתוך תחום מידות 

.המצוין בתקן

התפוקה המתקבלת עבור צנרת 

שונה מזו המתקבלת '  מ5באורך של 

אם רוצים . ' מ7.5עם צנרת של 

קונסיסטנטיות של התוצאות של מזגן 

מסוים ואם רוצים שניתן יהיה להשוות 

את התפוקה בין היצרנים צריך 

.שכולם ייבדקו עם צנרת באורך אחיד

כן

בישראל דרישה זו בתקן הבטיחות משמשת גם 

כנדרש , לצורך בדיקת התפוקה של כלל המזגנים

ללא אחידות באורך . בתקנות מקורות אנרגיה

הצנרת לא ניתן להשוות את התוצאות שהתקבלו 

הוועדה בחרה באורך המרבי . ממזגנים שונים

המוצע בתקן מכיוון שלדברי חבריה בישראל 

אורך הצנרת המקובל ברוב ההתקנות הביתיות 

.הוא ארוך יותר

5.201
General conditions 

for the tests

הוספת הנחיות לבדיקת 

מזגנים להתקנה סמויה

הבהרת תנאי 

בדיקה למזגנים 

מיוחדים שאינם 

נידונים בתקן הבין 

לאומי ושכיחים 

7.1.201
Marking and 

instructions

דרישה לסימון תנאי אקלים 

T1 או T3ו -H1 , שהמזגן

.מותאם לעבוד בהם

V

נדרש בתקנות מקורות אנרגיה

(8)4,פרטי התווית

 13253י "פ ת"וע (5.1.2סעיף )  5151י "פ ת"ע

 T2,  מתאים לאקלים ממוזגT1 (6.1.2סעיף )

לכן ,  מתאים לאקלים חםT3, מתאים לאקלים קר

. לישראלT3 או T1הוועדה בחרה 

 13253י "פ ת"וע (6.1.2סעיף )  5151י "פ ת"ע

 H2,  מתאים לאקלים ממוזגH1 (7.1.2סעיף )

,  מתאים לאקלים קר מאודH3, מתאים לאקלים קר

. לישראלH1לכן הוועדה בחרה 

7.1.202.

7.1.203.

Marking and 

instructions

דרישה לסימון תפוקת הקור 

וט, ט"ותפוקת החום בקו

V

נדרש בתקנות מקורות אנרגיה

(7)4,פרטי התווית

7.1.204
Marking and 

instructions

דרישה לסימון מקדם ההספק

V

מקדם ההספק למתקן חשמלי 

נדרש בספר אמות המידה המחויב 

.י חוק משק החשמל"ע

7.1.201

7.1.202

Marking and 

instructions
דרישה לסימון רמת רעש

V

נדרש בתקנות למניעת מפגעים

(מניעת רעש) 

7.1.206
Marking and 

instructions

דרישה לסימון ספיקת אוויר 

במזגנים מתועלים

הצגה של תנאי עבודה של מזגנים 

מיוחדים שאינם נידונים בתקן הבין 

לצורך , לאומי ושכיחים בישראל

פ תקנות "ביצוע מדידות הנדרשות ע

, יעילות אנרגטית)מקורות אנרגיה 

סימון אנרגטי ודירוג אנרגטי 

.(במזגנים

הצגה של תנאי 

עבודה של מזגנים 

מיוחדים שאינם 

נידונים בתקן הבין 

לאומי ושכיחים 

לצורך , בישראל

ביצוע מדידות 

פ "הנדרשות ע

7.12
Marking and 

instructions

הוספת תרגום לעברית של 

הפסקה השניה בסעיף זה של 

התקן הבין לאומי

כדי להדגיש את 

חשיבות הנושא 

הוועדה ביקשה 

לתרגם פסקה זו 

כדי . לעברית

להנגישה לקורא 

כדי להדגיש את חשיבות הנושא הוועדה ביקשה 

כדי להנגישה לקורא . לתרגם פסקה זו לעברית

.התקן בישראל

7.12.4.201
Marking and 

instructions

הוראות השימוש ידונו : יוסף

בבחירת מקום המזגן

ב בתקנות . 12בהתאם לסעיף 

לא ישווק : "(רעש)מניעת מפגעית 

לא יספק ולא ימכור מזגן אלא , אדם

אם כן צורף אליו ונמסר לידי הצרכן 

, בין היתר, דף הסבר שבו פורטו

הוראות ותנאים טכניים לעניין צורת 

באופן , ההתקנה והשימוש במזגן

שלא יגרום להפרת הוראות החוק 

.והתקנות שהותקנו מכוחו

Normative referencesV

מזגן מתועל3.201
 

להתקנה 

סמויה



הערות אגף התקינה

לעומת התקן הישראלי הקייםלעומת התקן המאומץ

פירוט השינויים
?"ואקום"האם סעיף  נימוקים הבהרה/ המלצה שם הסעיף בתקן הישראלי הסעיף בתקן ' מס

הישראלי

 לפי חוק התקניםמתחייביםנימוקים לשינויים לאומיים  לפי חוק התקניםאינם מתחייביםשינויים ש
יישום דרישת התקן המאומץ

אינו שינוי
, אחרים או לחלקים בהם'הפנייה לתקנים בינל    4' קריטריון מס

אומץ ' עצמו או שהתקן הבינל' ובלבד שההפנייה היא לתקן הבינל

או בשינויים מתחייבים על פי החוק או בשינויים לאומיים , כלשונו

 התאמת הפניות לחקיקה של 3' קריטריון מסמהות השינוי בתקן הישראלי

או ' מדינת חוץ או למסמך מחייב של גורם בינל

(4 ה 8סעיף )הקלה על פי החוק  2' קריטריון מס

דרישות הנגזרות מהוראות חיקוק בישראל והפניות 

7.12.4.202
Marking and 

instructions

הוראות השימוש ידונו : יוסף

באמצעים להגבלת רעש המזגן

ב בתקנות . 12בהתאם לסעיף 

לא ישווק : "(רעש)מניעת מפגעית 

לא יספק ולא ימכור מזגן אלא , אדם

אם כן צורף אליו ונמסר לידי הצרכן 

, בין היתר, דף הסבר שבו פורטו

הוראות ותנאים טכניים לעניין צורת 

באופן , ההתקנה והשימוש במזגן

שלא יגרום להפרת הוראות החוק 

.והתקנות שהותקנו מכוחו

7.12.4.203
Marking and 

instructions

הוראות השימוש ידונו : יוסף

בהוראות התקנה

 ,994-1י "תמתוך דרישות סעיפי 

 DD ונספח 5.10כדוגמת סעיף  (הרשמי)

עבור מזגנים המשתמשים בחומרי קירור )

(דליקים

יישום של דרישות התקן 

 ונספח 5.10סעיף )המאומץ 

DD ( עבור מזגנים המשתמשים

((בחומרי קירור דליקים

7.12.4.204
Marking and 

instructions

הוראות השימוש ידונו : יוסף

בשיטת ריקון הצנרת ומילוי 

חומר קירור או הוספתו

, 994-1י " תמתוך דרישות סעיפי

עבור ) DDכדוגמת נספח  (הרשמי)

מזגנים המשתמשים בחומרי קירור 

(דליקים

יישום של דרישות התקן 

עבור ) DDנספח )המאומץ 

מזגנים המשתמשים בחומרי 

((קירור דליקים

7.12.4.205
Marking and 

instructions

הוראות השימוש ידונו : יוסף

בניקוז המזגן

, 994-1י "תמתוך דרישות סעיפי 

עבור ) DDכדוגמת נספח  (הרשמי)

מזגנים המשתמשים בחומרי קירור 

(דליקים

יישום של דרישות התקן 

עבור ) DDנספח )המאומץ 

מזגנים המשתמשים בחומרי 

((קירור דליקים

7.12.4.206
Marking and 

instructions

הוראות השימוש ידונו : יוסף

בהוראות להתקנת הֶתקן 

מיוחד למניעת שחרור חומר 

הקירור על ידי אנשים לא 

מורשים

ההנחיות בנוגע למניעת גניבת קרר 

נובעות מדרישה של הרשות 

. הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול

 בפרוטוקול ישיבת 30/1ראו החלטה 

.08/09/2011-  מה244

י בוצע על פי בקשת "העדכון לת

י לאחר "הרשות למלחמה בסמים ומ

אירועים של ילדים ששאפו גז קירור 

נפלו מגגות בתים , של מזגנים

.נהרגו/ונפצעו

הוועדה פנתה לרשות למלחמה 

בסמים לבדיקת הסכמתה להסרת 

.הדרישה

.ב קובץ עם מענה הרשות"מצ

לא

. הוועדה פנתה אל הרשות למלחמה בסמים

לדבריהם . י"הרשות ביקשה שהדרישה תשאר בת

י הפחית את האירועים של שאיפת גז "עדכון הת

,מזגנים

7.12.4.207
Marking and 

instructions

הוספת האזהרה שלהלן 

ההתקנה : להוראות ההתקנה

והתחזוקה של מזגנים יבוצעו 

רק על ידי מורשי מערכות 

מ שאושרו כחוק על ידי "קו

.משרד העבודה והרווחה

V

בהתאם לחוק של משרד העבודה 

.והרווחה

אך הוועדה , החוק בהכנה: הערה

י לא יאושר לפני "המליצה שהת

.שהחוק יאושר וייושם

למזגן או להוראות השימוש 

של המזגן תוסף תווית מידע 

על צריכת האנרגייה של המזגן

יעילות )תקנות מקורות אנרגיה 

סימון אנרגטי ודירוג , אנרגטית

(אנרגטי במזגנים

 

הוספה הערה לאומית 

שההגדרה תבוטל עם ביטול 

תקנות מקורות אנרגיה

V

הוספת דרישה לתווית עם 

תנאי העבודה של מזגנים 

להתקנה סמויה 

כדי להבטיח הפעלה תקינה של 

.מזגנים אלה

לסייע למתקינים שאינם יודעים מה 

תנאי העבודה הנדרשים ממזגנים 

.אלה

-כ)למזגנים אלה תעלה קצרה מאוד 

ולכן מתקין לא מנוסה עלול  (מ" ס20

פ שזהו "להפעילם כמזגן מתועל אע

מזגן שצריך להיות מסווג ומופעל כלא 

.מתועל

לא

קביעה שדרישה זו אינה חלה 

על מזגנים להתקנה סמויה 

 לחוק 3פ תיקון "שאושרו ע

מקורות אנרגיה

התקנות האירופיות מגדירות תנאי בדיקה 

אך שונים )ייחודיים למזגנים אלה 

.(י"מהתנאים שהוגדרו בת

7.201

Marking and 

instructions
7.202

Marking and 

instructions
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הערות אגף התקינה

לעומת התקן הישראלי הקייםלעומת התקן המאומץ

פירוט השינויים
?"ואקום"האם סעיף  נימוקים הבהרה/ המלצה שם הסעיף בתקן הישראלי הסעיף בתקן ' מס

הישראלי

 לפי חוק התקניםמתחייביםנימוקים לשינויים לאומיים  לפי חוק התקניםאינם מתחייביםשינויים ש
יישום דרישת התקן המאומץ

אינו שינוי
, אחרים או לחלקים בהם'הפנייה לתקנים בינל    4' קריטריון מס

אומץ ' עצמו או שהתקן הבינל' ובלבד שההפנייה היא לתקן הבינל

או בשינויים מתחייבים על פי החוק או בשינויים לאומיים , כלשונו

 התאמת הפניות לחקיקה של 3' קריטריון מסמהות השינוי בתקן הישראלי

או ' מדינת חוץ או למסמך מחייב של גורם בינל

(4 ה 8סעיף )הקלה על פי החוק  2' קריטריון מס

דרישות הנגזרות מהוראות חיקוק בישראל והפניות 

10.201
Power input and 

current

הוספה הערה לאומית )

שההגדרה תבוטל עם ביטול 

(תקנות מקורות אנרגיה

דרישה המבוססת על ספר אמות 

- המידה לשירותים ציבוריים 

המגבילה את מקדם , חשמל

 0.92- ההספק של מתקן חשמלי ל

במתקנים ביתיים המזגן . (או יותר)

הוא הגורם היחיד המשפיע ביותר 

.על מקדם ההספק

משרד האנרגיה , י"דרישה של חח

, המשרד להגנת הסביבה, והמים

– הרשות לשירותים ציבוריים 

כדי להפחית את  צריכת , חשמל

ההספק של המזגן ולהפחית את 

תחנות )הצורך בתשתיות תומכות 

.(שנאים, כבלים, כוח

ספר אמות המידה מחוייב בסעיף 

. בחוק משק החשמל33

15.2

15.1
Moisture resistance

הוספת דרישה שדרגת ההגנה 

של החלק החיצוני של המזגן 

 לפחותIPX4תהיה 

בחירה מתוך אופציה

רוב היחידות החיצוניות של 

המזגן מותקנות כשהן חשופות 

בגגות ומרפסות או על קיר 

לכן חשוב . חיצוני של מבנה

שהיחידות החיצוניות של המזגן 

תהינה בעלות דרגת הגנה 

IPX4שמבטיחה הגנה ,   לפחות

.מהתזה

היחידות החיצוניות  מ90%-יותר מ

של המזגן מותקנות כשהן חשופות 

ואז גם נגישות )בגגות ומרפסות 

. או על קיר חיצוני של מבנה (לציבור

הן לבטיחות חשמל לכן חשוב 

והן מבחינה  (סכנת התחשמלות)

שהיחידות  (סכנת קורוזיה)צרכנית 

החיצוניות של המזגן תהינה בעלות 

,   לפחותIPX4דרגת הגנה 

נדון . שמבטיחה הגנה מהתזה

. 1.2.17.2: 524402-1בישיבה 

IPX4 –  בעולם מתקינים את המעבה

לרוב בחדרי מכונות שאינם נגישים 

בישראל המזגנים . לצבור הרחב

דווח שלקוחות . מותקנים לרוב בחוץ

אירופיים של מזגני אלקטרה דורשים 

IPX4עבור המזגנים שהם רוכשים .

 כן

לא

חומר קירור22.201

חומרי הקירור לא יהיו 

מקבוצות החומרים המפורטים 

בנספחי פרוטוקול מונטריאול

-התאמה לדרישות באמנות בין

לאומיות שישראל חתומה עליהן

-התאמה לדרישות באמנות בין

לאומיות שישראל חתומה עליהן
לא

לשם הבטחת הבטיחות ועד להקמת מערך כיבוי 

אש מתאים לגזים דליקים

חומר קירור22.201

מותר להשתמש , בישראל

 A1בחומרי קירור מקבוצה 

ובחומרי קירור דליקים 

(flammable refrigerants) 

 .A2Lמקבוצת 

הקלה לעומת המהדורה התקפה 

האוסרת שימוש בכל חומרי הקירור 

הדליקים

.בטיחות

אלו חומרי הקירור השכיחים כעת 

.ושיהיו שכיחים גם בשנים הקרובות

ת A2, A3, B1חומרי הקירור ברמות 

B2 שהתקן המאומץ מאפשר הם 

יותר רעילים וגם הרבה יותר דליקים 

ולכן גם אינם בשימוש , (מסוכנים)

במזגנים המסחריים המיוצרים כיום 

ובמזגנים המתוכננים לשנים 

כך שכעת השנוי אינו )הקרובות 

.(מהווה חסם ייבוא

כאשר יוסדר נושא המתקינים 

הוועדה תבחן שוב שנוי , וההתקנה 

.לאומי זה ותשקול ביטולו

לא

.בטיחות

אלו חומרי הקירור השכיחים כעת ושיהיו שכיחים 

.גם בשנים הקרובות

 שהתקן B2ת A2, A3, B1חומרי הקירור ברמות 

המאומץ מאפשר הם יותר רעילים וגם הרבה 

ולכן גם אינם בשימוש , (מסוכנים)יותר דליקים 

במזגנים המסחריים המיוצרים כיום ובמזגנים 

כך שכעת השנוי )המתוכננים לשנים הקרובות 

.(אינו מהווה חסם ייבוא

, כאשר יוסדר נושא המתקינים וההתקנה 

הוועדה תבחן שוב שנוי לאומי זה ותשקול 

.ביטולו

17/08/2017אושר בדיון מיום 

לא מתחייב

לשם הבטחת הבטיחות ועד להקמת מערך כיבוי 

אש מתאים לגזים דליקים

22.201

Construction

חלקים הבאים במגע עם 

מי שתייה

הוספת דרישה שחלקים 

הבאים במגע עם מי שתיה 

5452י "יעמדו בת

י תקנות בריאות העם "מחוייב ע

איכותם התברואית של מי שתיה )

2013– ג "התשע (ומתקני מי שתיה

 NDראו לשונית עם טבלת ; 6226י "דרישה מת

(30/6/2021-לוועדת אימוץ ב) 27/6/2021-מה

חיבור אל צנרת 22.202

הוספת דרישה שחלקי 

המשאבה המתחברים לצנרת 

י "התברואה יתחברו לפי ת

1205-1

תקן מחייב מתוקף אזכורו בתקנות 

, מיתקני תברואה, התכנון והבניה

צנרת ואבזרי מערכת לאספקת מים

 NDראו לשונית עם טבלת ; 6226י "דרישה מת

(30/6/2021-לוועדת אימוץ ב) 27/6/2021-מה

אוגר מים עם מחליף חום22.203

הוספת דרישה שבאוגר עם 

מחליף חום למחליף החום 

תהיה דופן כפולה לפי 

EN1717

V
.DWD-יישום של דרישת דירקטיבת ה

 NDראו לשונית עם טבלת ; 6226י "דרישה מת

(30/6/2021-לוועדת אימוץ ב) 27/6/2021-מה

הוספת דרישות לבידוד מפני 

מקורות התלקחות אש

י מאמץ דרישות עמידות אש של "הת

 UL 1995 - Heating andהתקן 

Cooling Equipment ( סעיפים

או לחלופין דרישות  (28- ו6, 5.10

עמידות אש מתוך התקן האמריקני 

 UL 60335-2-40לבטיחות מזגנים 

 .(30DVסעיף )

הוועדה סבורה שהתלקחות מזגנים 

נגרמת מהתקנה לא מקצועית של 

. המזגנים

י מאמץ דרישות עמידות אש של "הת

 UL 1995 - Heating andהתקן 

Cooling Equipment ( סעיפים

או לחלופין דרישות  (28- ו6, 5.10

עמידות אש מתוך התקן האמריקני 

 UL 60335-2-40לבטיחות מזגנים 

 .(30DVסעיף )

לא

17/08/2017אושר בדיון מיום 

הפנייה למסמך בין )-  בתוספת ראשונה 4סעיף 

(לאומי

30.201
בידוד מפני מקורות 

התלקחות אש



הערות אגף התקינה

לעומת התקן הישראלי הקייםלעומת התקן המאומץ

פירוט השינויים
?"ואקום"האם סעיף  נימוקים הבהרה/ המלצה שם הסעיף בתקן הישראלי הסעיף בתקן ' מס

הישראלי

 לפי חוק התקניםמתחייביםנימוקים לשינויים לאומיים  לפי חוק התקניםאינם מתחייביםשינויים ש
יישום דרישת התקן המאומץ

אינו שינוי
, אחרים או לחלקים בהם'הפנייה לתקנים בינל    4' קריטריון מס

אומץ ' עצמו או שהתקן הבינל' ובלבד שההפנייה היא לתקן הבינל

או בשינויים מתחייבים על פי החוק או בשינויים לאומיים , כלשונו

 התאמת הפניות לחקיקה של 3' קריטריון מסמהות השינוי בתקן הישראלי

או ' מדינת חוץ או למסמך מחייב של גורם בינל

(4 ה 8סעיף )הקלה על פי החוק  2' קריטריון מס

דרישות הנגזרות מהוראות חיקוק בישראל והפניות 

הוספה הערה לאומית שסעיף 

זה יבוטל שנה לאחר כניסתו 

לתוקף של חוק אסדרת 

העיסוק במקצועות הקירור 

ומיזוג אוויר

V

201
שיטות בדיקה ודרישות 

פעולה עבור מזגנים לא 

מתועלים

הוספה הערה שהסעיף יבוטל 

עם ביטול תקנות מקורות 

אנרגיה

V

 בהתאם COPהוספה בדיקת 

5151י "לת

V

יעילות )תקנות מקורות אנרגיה 

סימון אנרגטי ודירוג , אנרגטית

מחייב עמדיה  (אנרגטי במזגנים

.COPבדרישות 

 994-1י "התקנות מפנות לת

י "ת. COP-למדידה וחישוב של ה

 (ISO 5151המאמץ את ) 5151

הוא התקן המקובל בעולם למדידה 

 במזגנים לא COPוחישוב של 

.י מפנה אליו"מתועלים ולכן הת

 לחוק מקורות 3או לפי תיקון 

אנרגיה
V

דרישות פעולה 201.2

הוספה דרישה שהיחס בין . א

התפוקה התרמית המתקבלת 

בבדיקה לבין המוצהרת יהיה 

0.92-גדול מ

 דרישה זו קיימת ברגולציה

 האירופית

COMMISSION 

DELEGATED 

REGULATION (EU) No 

626/2011

of 4 May 2011, Annex VIII, 

2סעיף  : 

and double duct air 

conditioner shall be 

considered to comply with 

the provisions set out in 

Annex I, as applicable, to 

this Regulation, if the 

results for  the energy 

efficiency ratio (EER rated 

), or coefficient for 

performance (COP rated 

), if applicable, is not less 

than the declared value 

minus 10 %. The EER and 

COP values shall be 

established in accordance 

 

דרישות פעולה201.2

 COP-הוספה דרישה שה. ב

לא יהיה קטן מהדרש בתקנות 

מקורות אנרגיה

יעילות )תקנות מקורות אנרגיה 

סימון אנרגטי ודירוג , אנרגטית

(אנרגטי במזגנים

דרישות פעולה201.2

הוספה דרישה שהיחס בין 

 (COP)מקדם היעילות 

המתקבל בבדיקה לבין זה 

המוצהר על ידי היצרן יהיה 

גדול מ

‑

0.92

 האירופית 

COMMISSION 

DELEGATED 

REGULATION (EU) No 

626/2011

of 4 May 2011, Annex VIII, 

2סעיף  : 

and double duct air 

conditioner shall be 

considered to comply with 

the provisions set out in 

Annex I, as applicable, to 

this Regulation, if the 

results for  the energy 

efficiency ratio (EER rated 

), or coefficient for 

performance (COP rated 

), if applicable, is not less 

than the declared value 

minus 10 %. The EER and 

COP values shall be 

established in accordance 

with Annex II.

202

שיטות בדיקה ודרישות 

פעולה עבור מזגנים 

מתועלים

הסעיף יבוטל עם ביטול תקנות 

מקורות אנרגיה
V

שיטות בדיקה201.1

30.201
בידוד מפני מקורות 

התלקחות אש



הערות אגף התקינה

לעומת התקן הישראלי הקייםלעומת התקן המאומץ

פירוט השינויים
?"ואקום"האם סעיף  נימוקים הבהרה/ המלצה שם הסעיף בתקן הישראלי הסעיף בתקן ' מס

הישראלי

 לפי חוק התקניםמתחייביםנימוקים לשינויים לאומיים  לפי חוק התקניםאינם מתחייביםשינויים ש
יישום דרישת התקן המאומץ

אינו שינוי
, אחרים או לחלקים בהם'הפנייה לתקנים בינל    4' קריטריון מס

אומץ ' עצמו או שהתקן הבינל' ובלבד שההפנייה היא לתקן הבינל

או בשינויים מתחייבים על פי החוק או בשינויים לאומיים , כלשונו

 התאמת הפניות לחקיקה של 3' קריטריון מסמהות השינוי בתקן הישראלי

או ' מדינת חוץ או למסמך מחייב של גורם בינל

(4 ה 8סעיף )הקלה על פי החוק  2' קריטריון מס

דרישות הנגזרות מהוראות חיקוק בישראל והפניות 

 בהתאם COPהוספה בדיקת 

 13253י "לת

יעילות )תקנות מקורות אנרגיה 

סימון אנרגטי ודירוג , אנרגטית

מחייב עמדיה  (אנרגטי במזגנים

.COPבדרישות 

 994-1י "התקנות מפנות לת

י "ת. COP-למדידה וחישוב של ה

 (ISO 13253המאמץ את ) 13253

הוא התקן המקובל בעולם למדידה 

 במזגנים COPוחישוב של 

.י מפנה אליו"מתועלים ולכן הת

 לחוק מקורות 3או לפי תיקון 

אנרגיה

בהתאם לחוק מקורות אנרגיה 

המאפשר  ( לחוק3תיקון )

הסתמכות על הרגולציה האירופית 

המסתמכת על )ליעילות אנרגטית 

(תקינה אירופית לבדיקות ודרישות

202.2

שיטות בדיקה ודרישות 

פעולה עבור מזגנים  

מתועלים

דרישות פעולה

הוספה דרישה שהיחס בין . א

התפוקה התרמית המתקבלת 

בבדיקה לבין המוצהרת יהיה 

0.9-גדול מ

 דרישה זו קיימת ברגולציה 

 האירופית

COMMISSION 

DELEGATED 

REGULATION (EU) No 

626/2011

of 4 May 2011, Annex VIII, 

2סעיף  : 

and double duct air 

conditioner shall be 

considered to comply with 

the provisions set out in 

Annex I, as applicable, to 

this Regulation, if the 

results for  the energy 

efficiency ratio (EER rated 

), or coefficient for 

performance (COP rated 

), if applicable, is not less 

than the declared value 

minus 10 %. The EER and 

COP values shall be 

established in accordance 

דרישות פעולה202.2

 COP-הוספה דרישה שה. ב

לא יהיה קטן מהדרש בתקנות 

מקורות אנרגיה

יעילות )תקנות מקורות אנרגיה 

סימון אנרגטי ודירוג , אנרגטית

(אנרגטי במזגנים

דרישות פעולה202.2

הוספה דרישה שהיחס בין 

 (COP)מקדם היעילות 

המתקבל בבדיקה לבין זה 

המוצהר על ידי היצרן יהיה 

גדול מ

‑

0.92

 התאמה לרגולציה האירופית

COMMISSION 

DELEGATED 

REGULATION (EU) No 

626/2011

of 4 May 2011, Annex VIII, 

2סעיף  : 

and double duct air 

conditioner shall be 

considered to comply with 

the provisions set out in 

Annex I, as applicable, to 

this Regulation, if the 

results for  the energy 

efficiency ratio (EER rated 

), or coefficient for 

performance (COP rated 

), if applicable, is not less 

than the declared value 

minus 10 %. The EER and 

COP values shall be 

established in accordance 

with Annex II.

204.1

202.1
תאימות אלקטרומגנטית

הוספה בדיקת פליטת תאימות 

 961י "פ ת"אלקטרומגנטית ע

 או לחלופין  לפי 14.1חלק 

CISPR 14-1 או EN 55014-

1

 CISPR 14-1- זהה ל961-14-1י "ת

EN 55014-1-ול

204.2

202.2
תאימות אלקטרומגנטית

הוספה בדיקת חסינות 

 961י "פ ת"אלקטרומגנטית ע

או לחלופין - 14.2חלק 

CISPR 14-2 או EN 55014-

2

 CISPR 14-2- זהה ל961-14-2י "ת

EN 55014-2-ול

202.1

שיטות בדיקה ודרישות 

פעולה עבור מזגנים 

מתועלים

שיטות בדיקה



הערות אגף התקינה

לעומת התקן הישראלי הקייםלעומת התקן המאומץ

פירוט השינויים
?"ואקום"האם סעיף  נימוקים הבהרה/ המלצה שם הסעיף בתקן הישראלי הסעיף בתקן ' מס

הישראלי

 לפי חוק התקניםמתחייביםנימוקים לשינויים לאומיים  לפי חוק התקניםאינם מתחייביםשינויים ש
יישום דרישת התקן המאומץ

אינו שינוי
, אחרים או לחלקים בהם'הפנייה לתקנים בינל    4' קריטריון מס

אומץ ' עצמו או שהתקן הבינל' ובלבד שההפנייה היא לתקן הבינל

או בשינויים מתחייבים על פי החוק או בשינויים לאומיים , כלשונו

 התאמת הפניות לחקיקה של 3' קריטריון מסמהות השינוי בתקן הישראלי

או ' מדינת חוץ או למסמך מחייב של גורם בינל

(4 ה 8סעיף )הקלה על פי החוק  2' קריטריון מס

דרישות הנגזרות מהוראות חיקוק בישראל והפניות 

204.3

202.3
תאימות אלקטרומגנטית

בודקים פליטת הפרעות 

י "פ ת"לרשת החשמל ע

-IEC 61000 או 61000-3-2

EN IEC 61000-3-2 או 3-2

- זהה לתקן הבין61000-3-2י "ת

לאומי והאירופי

204.3

202.3
תאימות אלקטרומגנטית

בודקים פליטת הפרעות 

י "פ ת"לרשת החשמל ע

-IEC 61000 או 61000-3-3

EN 61000-3-3 או 3-3

- זהה לתקן הבין61000-3-3י "ת

לאומי והאירופי

204.3

202.3
תאימות אלקטרומגנטית

בודקים פליטת הפרעות 

י "פ ת"לרשת החשמל ע

-IEC 61000 או 61000-3-11

EN 61000-3-11 או 3-11

- זהה לתקן הבין61000-3-11י "ת

לאומי והאירופי

204.3

202.3
תאימות אלקטרומגנטית

בודקים פליטת הפרעות 

י "פ ת"לרשת החשמל ע

-IEC 61000 או 61000-3-12

EN 61000-3-12 או 3-12

- זהה לתקן הבין61000-3-12י "ת

לאומי והאירופי

203.1
שיטת מדידה ודרישת 

פעולה עבור רמת הרעש

שיטת מדידה

הוספה בדיקה לרמות הרעש 

3 חלק 994י "פ ת"הנפלט ע

מניעת )תקנות למניעת מפגעים 

 מדידת 12מחייבות בסעיף  (רעש

994-3י "פ ת"הרעש של המזגן ע

203.2
שיטת מדידה ודרישת 

פעולה עבור רמת הרעש

דרישת פעולה

הוספה דרישה שרמת הרעש 

המרבית לא תהיה גדולה 

מהמוצהר על ידי היצרן

יישום של תקנות למניעת מפגעים 

.12סעיף . (מניעת רעש)
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